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Nézev zakizky.  Debrno 

Cislo zakazky: 203056 

Dawm prevzeti:  05.08.2025 Odbérate]: Aquabest Meravec 

Den odbéru: 05.08.2025 Vrafiany 7 

Odcbral: Seje 27707 

Cislo rozboru: 340674 

Misto odb&ru; 

Limit /nejistota 
Vysledek: % Metoda stanoveni 

Fyzikdni a chemické atele: 
pach ¥ddny SOP 43 (THV 75 7340} 

pH pf¥i 25°C (laboratoF) 7,2 MH 6,5-9,5 / 7% SOP 1 (€SN 150 10523) 
konduktivita pfi 25°C mS/m 117 MH 125 /7% | SOP2(CSN EN 27888) 
barva mgPt/l 1,4 MH 20/ 10 % | sops (&SN EN IsO 7887) 
zdkal ZF <0,5 MHS S0P 6 (CSN EN IS0 7027-1) 

tvrdost celkovd mmol/1 52 N DH2-3,5/17%) sop28a (CsN 180 8288) 

KNK 4,5 mmol/l 6,7 SOP 3 (CSN EN ISO 9963-1) 
ZNK 8.3 mmol/1 0,50 SOP 4CSN 757372, CSN 757373) 

CO2 volny mg/l 22,9 SOP #(CSN 757372, €SN 757373) 

amonné jonty mg/1 <0,03 MH 0,5 SOP & (ESN 150 7150-1, Z1) 

dusitany mg/l <0,1 NMH 0,5 SOP 7 (ESN EN ISC 10304) 
dusitnany mg/l 34,2 NMH 50/ 10 % | SOP 7 (LSN EN IS0 10304) 
chloridy mg/] 86,8 MH 250 / 10 % | SOP 7 (SN EN1SD 10304) 
sirany mg/l 144 MH 250/ 10 % | sop 7 (€SN EN 1S0 10304) 
hydrogenuhbli¢itany mg/l 409 SOP 3 (CSN EN IS0 9963-1) 
Nuoridy mg/l 0,43 NMH 1,5/ 10 %) sor 7 (CSN EN ISO 10304} 
sodik mg/l 42.5 MH 200/ 10% | s0P 284 (CSN ISQ 8238) 

draslik mg/1 17,8 N DH 1 -10/10% | sop 284 (CsN ISO 8288) 

vipnik mg/l 129 MH*min. 30 / 10 %] sOP 28A (CSN IS0 8288) 
haktik mg/l 48,4 MH*min. 10 /1099 sOP 284 (CSN IS0 8288) 
Zelezo mg/l 0,20 MH 0,2/ 10 % | sop 28A (CSN 150 8288) 

mangan mg/l <8,02 MH 0,05 SOP 28A (CSN ISO 8288) 

celkovd mineralizace mg/l S11 SOP 19 (E5N 757346,C5N 757347) 
CHSK-Mn mg/l 1,1 MH3/15% | SOP 16 (ESNEN ISO 8467, Z1) 

Mikrobiologické ukazatele: 
Escherichia coli KTJ ve 100 ml Q NMH 0 SOP 55 (CSN IS0 9308-1) 

Koliformni bakterie KTJ ve 100 ml 0 MH O SOP 55 (CSN 150 5308-1) 
Intestindln{ enterokoky KT ve 100 m! a NMH 0 SOP 49 (CSN EN 150 7899-2) 

Polet kolonii pFi 36 °C KTIviml q DH 100 SOP 53 (CSN EN IS0 6222) 
Potet kolonii pfi 22 °C KTIv1ml 59 DH 500 / 26% | sor s3(ConEN SO 8222) 

Polozky oznagené N nevyhowvujf limitim uvedenym ve Vyhl. £.252/20048h. v plamém znén{ pro pitnou vodu. 

Pfi hodnocenf shody nebyla nejistota méfeni uvaovéna. 

DH=doporuten hodnota MH = mezn4 hodnora NMH = nejvy3si meznd hodnota 

MHRR + mezn4 hodnota referenén(ho rizika MH*=plati pouze pro zmékEovanou vodu 

Limitnf hodnoty jsou ddny vyhlitkou Min. zdravotnictvi £.252/2004 Sb. v platmém znéni, ptfioha 1. 

Mikrobiologické ukazatele jsou hodnoceny podle Limitnich hodnot pro individualni zdsobovdal. 

Uvedené nejistoty jsou soutinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu roziifeni (k=2), coZ pro normalni rozdéleni odpovidé pravd€podobnosti 

pokrytl cea 95%, nebyla zapotitna nejistota vzorkovdni, 

* Stanoveni mimo rimec akreditace. 

< hodnota stanoveni se nachdz{ pod mezf itelnosti 

Laboratof neméd odpovédnost za informage dodand zékarmikem (datum odbéru, misto odbéru,odebrat), pokud mohou mit viiv na platnost vysledkid. 

Zkouiky byly provedeny na adrese laboratofe. 

Visledky rozbori se tykajf pouze analyzovanych vzorki, tak jak byly pFifaty. Protokol mife byt reprodukavdn pouze cely, 

Cast pouze s pisemnym souhlasem laboratore VZ lab . / 

VYZ lab s.r.o. 
Jind¥icha Plachty 535/16, 150 00 Praha 

1C: 27639991  DIC: CZ2763999° 
gl 

Analyzovéno; 
Protokol vystaven dne: 

05.8.-11.8.2025 
11.08.2025 

Za laboratof schvalil : 

Ing. Marcela Janochové , manaZer 

Konec protokolu 


