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ZkuSebni laboratoF ¢islo 1402 akreditovand CIA podie CSN EN ISO/IEC 17025:2018 

Nazev zakazky: Debrne 

Cislo zakazky: 203056 

Datum pfevzeti:  07.01.2025 QOdbératel: Aquabest Moravec 

Den odbéru: 07.01.2025 Vradany 7 

Odebral: Lakomy 27707 

Cislo rozboru: 334235 

Misto odbéru: studna 

Limit /nejistota 

Vysledek: % Metoda stanoveni 

Fyzikdini a chemické ukazatele: 

pach Zidny SOP 43 (TNV 75 7340) 

pH pfi 25°C (laborato¥) 7,0 MH 6,5-9,5 / 7%| SOP 1 (CSN ISO 10523) 

konduktivita pFi 25°C mS/m 117 MH 125/ 7% | soP2(CSNEN 27888) 
barva mgPt/] <0,5 MH 20 SOP 5 (CSN EN IS0 7887) 

zakal ZF <0,5 MH 5 SOP 6 (CSN EN 1SO 7027-1) 

tvrdost celkova mmol/] 53 DH 2 - 3,5/ 17 %)| SOP 28A (CSN ISO 8288) 

KNK 4,5 mmol/l 6,9 SOP 3 (CSN EN ISD 9963-1) 

ZNK 8,3 mmol/] 0,45 SOP 4(CSN 757372, €SN 757373) 

CO2 volny mg/l 19,8 SOP 4(CSN 757372, CSN 757373) 

amonné ionty mg/1 <0,03 MH 0,5 SOP 8§ (CSN IS0 7150-1, Z1) 
dusitany mg/l <0,1 NMH 0,5 SOP 7 (CSN EN ISO 10304) 

dusi¢nany mg/l 34,1 NMH 50/ 10 % | SOP 7 (CSN EN ISO 10304) 
chloridy mg/l 86,1 MH 250/ 10 % | SOP 7 (CSN EN ISO 10304) 

sirany mg/l 142 MH 250/ 10 % | sOP 7 (CSN EN ISO 10304) 

hydrogenuhli¢itany mg/l 421 SOP 3 (CSN EN IS0 9963-1) 

fluoridy mg/l 0,40 NMH 1,5/ 10 %]| S0P 7 (€SN EN ISO 10304) 

sodik mg/l 37.8 MH 200 / 10 % | SOP 28A (CSN ISO 8288) 

draslik mg/l 13,5 DH 1-10/10% | SOP28A (CSN ISO 8288) 

vapnik mg/l 129 IMH*min. 30 / 10%] S0P 284 (CSN ISO 8288) 

horéik mg/l 50,3 IMH*min. 10 / 1024 SOP 28A (CSN ISO 8288) 

zelezo mg/l 0,050 MH 0,2/ 10 % | soP 284 (£SN ISO 8288) 

mangan mg/l <0,02 MH 0,05 SOP 28A (CSN [SO 8288) 

celkovd mineralizace mg/l 914 SOP 19 (CSN 757346,CSN 757347) 

CHSK-Mn mg/l 0,48 MH 3 /15% | SOP 16 (CSNENISO 8467, Z1) 

Mikrobiologické ukazatele: 

Escherichia coli KTJ ve 100 ml 0 NMH 0 SOP 55 (CSN 1SO 9308-1) 

Koliformni bakterie KTJ ve 100 ml 0 MH 0 SOP 55 (CSN 1S0 9308-1) 

Intestindlni enterokoky KTJ ve 100 ml 0 NMH 0 SOP 49 (CSN EN 10 7899-2) 

Potet kolonii pfi 36 °C KTJv1ml 0 DH 100 SOP 53 (CSN EN IS0 6222) 

Poéet kolonii p¥i 22 °C KTJv 1 ml 0 DH 500 SOP 53 (CSN ENISO 6222) 

Polozky oznagené N nevyhovuji limitdm uvedenym ve Vyhl. £.252/20048b. v platném znéni pro pitnou vodu. 

Pfi hodnoceni shody nebyla nejistota méfeni uvazovana 

DH=doporuéena hodnota MH = mezn4 hodnota NMH = nejvy3si mezni hodnota 

MHRR = mezné hodnota referenéniho rizika MH*=plati pouze pro zmék&ovanou vodu 

Limitni hodnoty jsou dany vyhladkou Min. zdravornictvi €.252/2004 Sb. v platném znéni, pfiloha 1. 

Mikrobiologické ukazatele jsou hodnoceny podle limitnich hodnot pro individudini zisobovani. 

Uvedené nejistoty jsou souéinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu roziifeni (k=2), coZ pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti 

pokryti cca 95%, nebyla zapo¢itana nejistota vzorkovani. 

* Stanoveni mimo ramec akreditace. 

** Stanoveni bylo provedeno akreditovanym externim poskytovatelem zkousek. Seznam externich poskytovateld je k nahlédnuti v laboratofi. 

< hodnota stanoveni se nachazi pod mezi stanovitelnosti 

Laboratof nemé odpovédnost za informace dodané zikaznikem (datum odbéru, misto odbéru,odebral), pokud mohou mit vliv na platmost vysledi. 

Zkousky byly provedeny na adrese laboratofe. 

Vysledky rozbort se tykaji pouze analyzovanych vzorku, tak jak byly pFijaty. Protokol muZe byt reprodukovan pouze cely, 

édst pouze s pisemnym souhlasem laboratore VZ lab . 
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